OKRESNY URAD SENICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNL PROSTREDIE
$tatma vodna sprava
Vajanskeho 17/1, 905 01 Senica

Cislo spisn Senica
OU-SE-OSZP-2021/003898-005 12. 04. 2021

Rozhodnutie

Povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby: ,.Senica - IBV Topol'ova - dokoncenia 3. etapy. SO IIT—2.04.1
Verejny vodovod, SO ITI-2.04.2 Verejna splaskova kanalizacia. SO I1I-2.04.3 Dazd ova kanalizacia™

Vyrok
Okresny wad Senica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny organ statnej voduej spravy podla §
61 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,.vodny zékon™) a ako specialny stavebny urad podla § 120 ods. | zékona ¢&. 50/1976 Zb. o
tzemunom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon), v sulade s ustanoveniami
zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov po vykonanom konani vo vec1 uskuto¢nenia
vodnej stavby vydava

povolenie

pre stavebuika POLEX, s.ro0., Hurbanova 522718, 903 01 Senica, ICO: 34110691, v zastpeni finou DIPA, s1.0.,
Dr. I. Horvatha 887, 905 01 Senica, ICO: 36 279188, podl'a § 26 ods. | vodného zakona, v siilade s § 66 stavebného
zakona na uskutoénenie vodnej stavby: ,.Senica - IBV Topolova - dokoncenia 3. etapy, SO III — 2.04.1 Verejny
vadovod, SO TI1-2.04.2 Verejna splaskova kanalizacia, SO IT-2.04.3 Dazd'ova kanalizacia®, ktoré sa uskuto¢nia na
pozemkoch parc. & 1407/171, 1407/8, 1407/69, 1407/166, 1407/167, 1407/168, 1407/169, 1407/170, 1407/172 v
k. 1. Senica. podla projektovej dokumentécie vypracovanej: Ing. Marianom Budovi¢om, ATELIER BUDO sro..
Tmovec 33, 908 51 Tmovec, ICO: 47989017, zak. ¢. 69-2020, datum: 10/2020.

Na uskutoénenie stavby sa uréuju tieto podmenky:

a) Ugelom predmetnych stavieb je zabezpecenie dodavky pitnej a protipoziarej vody, odkanalizovanie obytnej zény
s 8 rodinmymi domami a vybudovanie dazd’'ove;] kanalizacie na odvodnene uli¢ného pasu pokra¢ovama 3. etapy
IBV Topolova (cesta, prilahly zeleny pés, chodnik).

b) Stavba je mzinierskou stavbou, ktora pozestava z objektov:

SO III-2.04.1 Verejuy vodovod

Dokoncenie 3. etapy - RAD _V1-3,,-0,1709 km

HDPE 110x6,6 mm PE100 RC dl. 170.9 m

1 ks podzemny hydrant DN80

5 ks vodovodnych pripojok LDPE 32x4.4 mm

1 ks vodovodna pripojka LDPE 63x8.6 mun (wéena pre tr1 rodinné domy)
Celkova dizka navrhovanych vodovodnych pripojok

35 m vodovodnych pripojok PE 32

3 m vodovodna pripojka PE 63



